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Общая информация

Результаты проверки

Общее

Вид контроля

Региональный государственный жилищный контроль (надзор)

Контрольный орган

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Предостережение

В соответствии с подпунктом «в» пункта 12 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности
при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 (далее – Правила № 410), проверка состояния дымовых и
вентиляционных каналов и при необходимости их очистка производится в процессе эксплуатации дымовых
и вентиляционных каналов (периодическая проверка) – не реже 3 раз в год (в период с августа по
сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и
вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в третьем месяце и не позднее чем в
четвертом месяце после месяца проведения предыдущей проверки с обязательным уведомлением
организацией, указанной в пункте 11 Правил № 410, специализированной организации и заказчика либо его
уполномоченных представителей. В соответствии с пунктом 11 Правил № 410 надлежащее содержание
дымовых и вентиляционных каналов осуществляется лицами, ответственными за содержание общего
имущества в многоквартирном доме, либо путем заключения договора об их проверке, а также при
необходимости об очистке и (или) о ремонте с организацией, осуществляющей указанные работы.
Соответственно, указанные договоры, а также акты приемки выполненных работ подлежат размещению в
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Также пунктом 5 Правил №
410 установлена обязанность управляющих организаций представлять информацию о проведении работ
по проверке технического состояния, очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов
многоквартирных домов по запросу органов жилищного надзора (контроля) в течение 10 дней после
получения такого запроса. Исходя из указанных норм, Департаментом государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области (далее – Департамент) в адрес управляющей организации
неоднократно направлялись запросы о предоставлении сведений в части проведения периодической
проверки системы вентиляции газифицированного жилого фонда. Со стороны управляющей организации
указанные в запросе требования исполнены не были, информация в адрес Департамента в установленный
законом срок не поступала, что свидетельствует о наличии признаков нарушения подпункта «в» пункта 12
Правил № 410, необеспечения безопасного проживания граждан в газифицированных многоквартирных
домах.
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